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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz.IV Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 07/2018 — SIWZ z dnia
05 marca 2018r. ,,Modernizacja kotlta wodnego WR 25 nr 3na kociot WR 12/M nr
3 i instalacji odpylania spalin w centralnej cieptowni w PEC Ciechanow”

W zwigzku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiajacy na podstawie SIWZ rozdzial XI ust. 4
Tryb udzielania wyjasnien w sprawach dotyczgcych SIWZ udziela naste¢pujacych odpowiedzi:

Lp. Tres¢ pytania OdpowiedZ zamawiajacego

W pkt. 5 PFU pkt. 5.1. (Tabela) prosimy o:
*W pkt. 3 tabeli wydajnos¢ maksymalna Lp. Wyszczcgﬁ;’;ﬁ;‘:}g‘““gmym W:é"" ch‘“i‘;:;ka
trw.a\ig nie jest spojna z punk.te[n 2( przy 1. | Wydajnos¢ nominalna cieplna 12 MW
takiej wydajnos¢ moc w paliwie bedzie ot :

) 5 2 ominalna moc cieplna w - MW
wigksza od 15 MW. Prosimy zatem o | paliwie
popraw¢ w punkcie 3 wydajnosci 3 | Wydajnos¢ maksymalna 14 -
maksymalnej trwatej 12,9 MW o
*W pkt. 4 tabeli proponujemy — wydajnos¢ - :]ydamo:é m'"';"aln:a klo(:?e = £ L2

o« o eémperatura wo W 1
minimalna kotfa 4,2 MW - g Y 70 °C
*W pkt. 7 — proponujemy temperature spalin ¢ | Temperatura wody nawylociez | <o o

I za kottem w przedziale 115-160st.C __| kotla
' W pkt. 10 tabeli prosimy o zmiane jest ,.dla TLCHNSE{Ton Speli 28 katiem
. g e - . 7 (dolng granic¢ wyznaczy <150 o
wydaJnosc1 14 MW?, proponujemy »dla " | projektant, uwzgledniajac &
wydajnosci 12 MW” zastosowany system odpylania
Oraz dopisa¢: ,,Te wielkosci dotycza ukfadu z :
instalacjg odpylania typu worki, natomiast w i Z&Z‘:{?&é‘s;‘:’fw .
przypadku zastosowania elektrofiltru dane trzech obciazen 30%, 70%, nie mniej | o,
poda dostawca urzadzenia.” 100% wydajnosci niz 86
maksymalnej trwalej ktora
okresli projektant kotla

Pozostate punkty w tabeli bez zmian

Na ktorej stronie bedzie posadowiony

modernizowany kociol? Po stronie lewej czyli od strony KW2

W pkt. 6 PFU ppkt. 6.1.2 Zamawiajacy pisze,
ze temperatura zewngtrznej obudowy kotla i
instalacji kottowych nie begdzie przekraczata
3. 50st.C. Temperatura pozostaje bez zmian
Wnosimy o zmiang na 60st.C.
Ponizej uzasadnienie:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra




Gospodarki z dnia 17.09.1999r. Dziennik
Ustaw nr 80 poz.912, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Rozdziat 2 § 33 ,,Urzadzenia i instalacje
pracujace z czynnikiem o temperaturze
wyzszej niz 60°C powinny by¢ wyposazone w
izolacje termiczna tak zaprojektowang i
utrzymang, aby temperatura zewngtrzna na jej
powierzchni w miejscach dostgpnych nie
przekraczata 60°C”

Wg przepisow WUDT-UC-KW/02:04.2017
,.-Elementy kottéw doste¢pne dla personelu
powinny mie¢ izolacj¢ cieplna zapewniajaca
temperature powierzchni zewngtrznej <
60°C™.

Uwagi do projektu umowy

§ 2 pkt. 2 ppkt 5) i 6) dopisa¢ na koncu zdania
,Jezeli bedzie wymagane”

& 2 projektu umowy pkt. 2 ppkt. 2) oraz pkt.
3. Ppkt. 6) — proponujemy wykresli¢.
Uwazamy, ze zapis taki dotyczy scisle uméw
budowlanych. W zadaniu na modernizacje
kotta uwazamy taki zapis za zbedny.

Mozemy si¢ przychyli¢ do propozycji.

§ 2 projektu umowy pkt. 14 — proponujemy
wykresli¢. Nadmieniamy, Ze zapis ten odnosi
si¢ do uméw na prace budowlane
wykonywane zgodnie z pozwoleniem na
budowg.

Zastapi¢ § 2 pkt3. ppkt. 14 textem:

14) przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego,
w tym w razie zmian odst¢pujacych od
zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania
robot, nalezy dotaczy¢ kopie
rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupelniajacy opis. W
takim przypadku zmiany powinny by¢
potwierdzone przez projektanta;

§ 6 projektu umowy pkt. 20 jest:

,»W razie nieprzyj¢cia Robot podczas
pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢
obcigzony kosztami pracy komisji przy
kolejnych odbiorach”

Proponujemy zapis:

W razie nieprzyjecia Robot podczas
pierwszego odbioru z przyczyn lezacych
wylacznie po stronie Wykonawcy zostaé
obciazony kosztami pracy komisji przy
kolejnych odbiorach, Wykonawca moze”
oraz prosimy o podanie stawek godzinowych
pracy komisji i ilo$¢ 0sob przewidzianych do
odbioru.

Sugerujemy natomiast wykreslenie takiego

Proponowany zapis:

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego
odbioru Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
lub usterek i do zaproponowania terminu
drugiego odbioru uprzednio
zakwestionowanych robét jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru po raz
drugi w terminie trzech dni roboczych.




zapisu. Taki zapis wedtug nas dotyczy prac
komisji przyjezdzajacej na budowy.

W przypadku tej modernizacji sadzimy, ze
komisja sktada¢ si¢ bedzie z pracownikéw
Inwestora i odbior odbywac sie bedzie w
godzinach pracy.

W § 7 projektu umowy pkt. 9 — proponujemy
wykresli¢

Proponujemy zapis:

,»Wraz z podpisaniem protokotu odbioru
koncowego Wykonawca dostarczy wykaz
srodkow trwatych”

., Wraz z podpisaniem protokotu odbioru
koncowego Wykonawca dostarczy uzgodniony
z Zamawiajacym wykaz srodkow trwatych
powstatych podczas inwestycji”

W § 7 projektu umowy pkt. 12 jest:

., W przypadku wykonania robot lub czesci
robét przez Podwykonawcdw, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ wyplatg wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu udokumentowania
przez Wykonawcg rozliczen z
Podwykonawcami poprzez dostarczenie
oswiadczen Podwykonawcow, ze wszystkie
naleznosci zostaly uregulowane przez
Wykonawcg oraz dokumentdw finansowych
potwierdzajacych zaptate¢ wynagrodzenia oraz
dokumentoéw finansowych za zlecone roboty
Podwykonawcom”

Wnosimy o wykreslenie z tego zapisu zdania
,» oraz dokumentow finansowych
potwierdzajacych zaplat¢ wynagrodzenia za
zlecone roboty Podwykonawcom”

»W przypadku wykonania robét lub czgsci robot
przez Podwykonawcow, Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac¢ wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu udokumentowania przez
Wykonawcg rozliczen z Podwykonawcami
poprzez dostarczenie o$wiadczen
Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci
zostaly uregulowane przez Wykonawceg oraz
potwierdzen przelewow lub dowodow zaptaty w
formie gotowkowe;j.”

§ 8 Prawa autorskie

Proponujemy zastgpi¢ zapisy w tym
paragrafie zapisami ponizej:

1.Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
nieodptatnego, nieograniczonego czasowo
prawa do korzystania z utworu (licencji) na
polach eksploatacji wykazanych w artykule
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie
z licencji dotyczy tylko niniejszego
postepowania przetargowego i nie mozna jej
wykorzysta¢ do budowy lub
modernizacji/remontow innego kotta/ow.
2.Przekazana sublicencja bedzie
wykorzystana przez Inwestora wytacznie do
celow budowy, montazu kotta bedacego
przedmiotem umowy, eksploatacji oraz jego
modernizacji/remontow.

3.W przypadku remontéw/modernizacji kotta
bedacego przedmiotem umowy, pomigdzy
Inwestorem (PEC Ciechanow) a wybranym
podmiotem wykonujacym
remont/modernizacje zostanie spisane
oswiadczenie , ze otrzymana dokumentacja
bedzie wykorzystywana przez niego tylko w
celu wykonania danej modernizacji/remontu
tego kotla i nie bedzie wykorzystywana do

Proponujemy nowy zapisy § 8 — tres¢ ponizej




innych celow (obiektow)a takze nie bedzie

przekazywana dalej osobom trzecim.

§8.

10.

11.

PRAWA AUTORSKIE

Powstale w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzace w sklad
Projektu sa przedmiotem prawa autorskiego w mysl przepiséw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ nieodplatnie na Zamawiajgcego cato$¢ praw
autorskich dotyczacych dokumentacji projektowej przedmiotu umowy w celu
wykorzystania jej wylacznie do celow budowy, montazu, eksploatacji i remontéw oraz
modernizacji kotta WR-12/M nr 3 zabudowanego w Centralnej Cieplowni w PEC
Ciechanéw.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wykona upgrade aplikacji SCADA
PRO 2000 oraz aplikacje programowe na System do sterowania i wizualizacji tj.:
APLIKACJE STEROWNIKA PLC dla kotta WRI2 i instalacji pomocniczych,
APLIKACJE PANELU OPERATORSKIEGO dla kotta WR12 i instalacji pomocniczych
— wyszczegolnione w Zataczniku nr 4 do oferty.

W ramach dostarczenia Oprogramowania, Zamawiajacy otrzyma dokumenty potwierdzajgce
udzielenie Zamawiajacemu nieograniczonej w czasie i zakresie licencji niewylacznej na
System/Oprogramowanie aplikacyjne.

Dokumenty potwierdzajace udzielenie Licencji na System/Oprogramowanie Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wraz z fakturg za w/w ustugi.

Oprogramowanie narzedziowe do panelu operatorskiego, serweréw portéw i innych
urzadzen sieciowych ktore Wykonawca otrzyma nieodplatnie przekaze Inwestorowi
réwniez nieodptatnie.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca nieodplatnie bedzie wykonat upgrade systemu PRO
2000 do najnowszych wersji.

Zamawiajgcy ma prawo wykorzystujac przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1 do
kopiowania w catosci lub fragmentéw wyltacznie do whasnych potrzeb.

Zamawiajagcy ma obowigzek zapewni¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa w tym:
o$wiadczenie o0s6b majacych dostep do dokumentacji kotta, o nieudost¢pnieniu i
rozpowszechnianiu dokumentacji osobom trzecim bez zgody Zarzadu PEC Ciechanéw.

Zabronione jest wszelkie inne wykorzystanie catosci lub fragmentéw przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w ust.1, zwlaszcza udostepnianie na zewnatrz stronie trzeciej bez wzgledu
na rodzaj dokumentu lub no$nika.

W przypadku modernizacji, remontow w umowie pomi¢dzy PEC Ciechanéw a wybranym
podmiotem wykonujgcym remont lub modernizacj¢ bedzie spisane o$wiadczenie, ze
otrzymana dokumentacja be¢dzie wykorzystana tylko do celow bedacych przedmiotem
umowy 1 nie bedzie wykorzystywana do innych celow ani przekazywana osobom trzecim.




