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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. IX Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 07/2018 — SIWZ z dnia
05 marca 2018r. ,Modernizacja kotla wodnego WR 25 nr 3na kociot WR 12/M nr
3 i instalacji odpylania spalin w centralnej cieptowni w PEC Ciechanow”

W zwigzku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiajacy na podstawie SIWZ rozdziat XI ust. 4
Tryb udzielania wyjasnieni w sprawach dotyczgcych SIWZ udziela nast¢pujacej odpowiedzi:

Lp. Tres¢ pytania Odpowiedz zamawiajjcego

W zmianach SIWZ (Panstwa znak ZM-242-
07.1/2018 w tabeli Lp. wg. SIWZ jest zmiana
o tresci: ,, Pomiary gwarantowanych
parametrow instalacji zostang wykonane przy
temperaturze:

1. Na wylocie za instalacja odpylania nie
mnie) jak 120°C , Pkt 7.2.4 (PFU str. 24)

Zapis ten jest sprzeczny z Panstwa . o ..
odpowiedzia na pytania (Pafistwa znak nr NZ- Pomiary gwarantowanych parametrow ms}a]acy
242-07.5/2018 2 28.03.2018r pkt. 1 tabeli - | 205tana Wykonane przy temperaturze spalin:
Temperatura spalin za kottem (dolng graniceg * Zakotlem a przed instalacja odpylania
wyznaczy projektant uwzgledniajac nie mniejszej jak 115 °C"
zastosowany system odpylania) - <150°C.
Whioskujemy o zmiang zapisu na:
~Pomiary gwarantowanych parametrow
instalacji odpylania zostang wykonane przy
temperaturze:

1. Za kotlem a przed instalacja odpylania nie
mniej jak 110 °C"




